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¢ |[n cazul in care pierdeti aceasta brosura, contactati imediat fabricantul .

e Echipamentul a fost fabricat pentru incalzirea spatiilor industriale mari, cum ar fi hale industriale in general, depozite,
incapri cu instalatii mari de ventilare, rampe de incarcare in afara halelor, sali penru activitati sportive folosind principiul
radiatiei termice care permite incalzirea unei anumite zone sau, in combinatie cu alte sisteme, poate realize incalzirea
intregului spatiu.

e Nu este permisa utilizarea acestor echipamente la incalzirea spatiilor in care procesele tehnologice
derulate sau materialele stocate pot duce la generarea de gaze, vapori sau praf care s-ar putea aprinde
sau exploda.

e Echipamentele trebuie sa fie montate de personal calificat autorizat in conformitate cu normativele si legislatia in
vigoare. Fabricantul isi declina orice responsabilitate in cazul pagubelor de orice fel cauzate de montarea
incorecta sau de exploatarea necorespunzatoare sifsau incorecta a echipamentului.

e Instalatia de laimentare cu combustibil si legaturile electrice vor fi realizate in conformitate cu normativele
nationale si locale in vigoare in tara in care se monteaza echipamentul.

e Echipamentul trebuie pus in functiune prima data , doar de personal calificat.

e In cazul opririi sau/si functionarii defectuoase a echipamentului acesta trebuie deconectat. Orice
reparatie sau inlocuire de componente trebuie sa fie facuta numai de personalul special calificat, folosind
numai piese de schimb originale. Aplicarea incorecta a acestei recomandari influenteaza negativ garantia
acordata.

e |n perioada de garantie a echipamentului este indispensabil sa se urmeze intocmai indicatiile date de
catre fabricant iar intretinerea sa fie derulata de personal special calificat (cel putin inca un an). Daca
echipamentul este instrainat, toata documentatia trebuie transmisa noului proprietar.

e Materialul ambalajelor (nylon, spuma polistiren, lemn, cleme, etc) nu trebuie lasat la indemana copiilor,
deoarece este potential periculos. Trebuie depozitat conform normelor in vigoare.

e Daca echipamentul este instrainat, toata documentatia trebuie transmisa noului proprietar.

2 AMBALAJUL

2.1 Lista ambalajelor

1) Camera de combustie completa impreuna cu terminalul si panoul electric este livrata pe un palet, ambalata
in pelicula de nylon.

2)Banda radianta este livrata separate, tuburile sunt trimise ambulate in nylon in segmente de 6 m lungime.
Toate accesoriile (curbe, coliere support, laterale, etc.) sunt impachetate in nylon pe palete.
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